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Verdachtsstelle
Priorität 1

Feuchte-
messung
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Verdachtsstelle
Priorität 1
(Estrich naß)

Feuchte-
messung

Priorität 2
Estrich trocken, 
evtl. T-Stück für

Waschtisch
schlecht isoliert

19,4°C

17,8°C

16,3°C

18,2°C

18,9°C

18,1°C

Decke unterhalb
Toilettenbecken

Leitung unter 
Toilette leck 
Grund: Schraube
Beckenhalterung
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Infrarot-Leitungsortung

Fußbodenheizung 
Nachweis der Leitungslänge

Festlegung von Bohrlöchern
für Bautrocknung nach Havarie




